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DOC.  I05-PFTE-W-001-C – Computo Estimativo dell’opera  

Il documento, a pag.3, riportava un refuso nella pianta a livello +4 (uguale a livello +2), sotto aggiornamento delle 

piante: 
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DOC.  I05-PFTE-W-004b.1-00 - Capitolato Speciale d’Appalto - parte tecnica Opere Edili e Strutturali 

Il documento è stato sostituito completamente con: 

- aggiornamento delle piante come sopra (pag.2 e pag.46); 

- dettagliate zone controsoffittate (capitolo 3.6.1 e 4.9.1); 

- cambiata introduzione lista lavorazioni ed esclusioni (Pag.3 e pag.7); 

- dettagliati pacchetti pavimentazione (capitolo 3.4); 

- introdotte note sulla normativa acustica (capitolo 3.6.2); 
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DOC.  I05-PFTE-S-001-C – Strutture, relazione tecnica 

A pag.17, capitolo 6.1.9 PACCHETTI TIPOLOGICI STRUTTURALI, paragrafo 6.1.9.1 “IMPALCATI” si sostituisce la 

quota livello +4 da +18.50: 

 

A quota +18.20: 
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DOC.  I05-PFTE-W-004b.2 e I05-PFTE-W-004b.3 – Capitolato parte tecnica Impianti elettrici e Meccanici 

Le opere impiantistiche delle aree definite "al grezzo" prevedono quanto di seguito indicato: 

Impianti elettrici: predisposizione dei cavidotti di distribuzione ed eventualmente, ove necessario, installazione 

del solo impianto di rilevazione incendi. Sono esclusi dalla fornitura tutti gli altri impianti quali: FM, apparecchi 

illuminanti, diffusione sonora, TVcc, dati, speciali, etc. 

Impianti meccanici: predisposizione delle condotte aerauliche di distribuzione principali e delle tubazioni per la 

distribuzione dei fluidi termovettori per la climatizzazione e, ove necessario, per acqua potabile e scarichi nonchè 

per fluidi antincendio, fino all'ingresso degli ambienti. Sono esclusi dalla fornitura gli organi meccanici attivi o 

passivi (valvole, regolatori, ecc.) e tutti i terminali impiantistici e antincendio, nonchè le canalizzazioni aerauliche e 

le tubazioni di distribuzione interna (ad eccezione di eventuali transiti). 

 

 


